
 
 

i 
 

STUDI ANALISIS SISTEM KOORDINASI PROTEKSI OVER 

CURRENT RELAY (OCR) DAN GROUND FAULT RELAY  

(GFR) PADA GARDU INDUK GODEAN  

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat Strata-1 

Pada Prodi Teknik Eletro Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

ADE PUTRA 

20130120021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

YOGYAKARTA 

2017 



 
 

ii 
 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 Nama : ADE PUTRA   

 NIM : 20130120021 

 Program Studi : Teknik Elektro 

 Fakultas : Teknik 

 Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah Tugas Akhir “STUDI 

ANALISIS SISTEM KOORDINASI PROTEKSI OVER CURRENT RELAY  

(OCR) DAN GROUND FAULT RELAY (GFR) PADA GARDU INDUK 

GODEAN”,  ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaanaan di Perguruan 

Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang 

secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan daftar pustaka dengan 

mengikuti tata cara dan etika penulisan karya tulis ilmiah yang lazim. 

 

 

 Yogyakarta, 20 April 2017 

 Penulis 

 

 

 Ade Putra 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

MOTO  
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INTISARI 

Transformator daya merupakan komponen utama dalam sistem ketenaga 

listrikan, dan merupakan inti dari Gardu Induk, pada Gardu Induk Godean 

transformator memiliki beberapa relay proteksi yang berfungsi sebagai 

instrument yang akna memutus arus gangguan yang terjadi yang dapat merusak 

komponen kelistrikan khususnya transformator daya.Relay ada beberapa jenis 

namun pada gardu induk godean menggunakan sistem Over current relay dan 

jgau ground fault relay yang berfungsi untuk memutus arus hubung singkat yang 

terjadi di jaringan agar tidak meluas. Untuk mengukur kepekaan relay yang 

terpasang pada jaringan maka digunakanlah sebuah software, yaitu ETAP 12.60 

dengan menggunakan 2 buah fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut, yaitu star 

protective device coordination dan juga short circuit analisys, yang digunakan 

utuk menanalisis apakah proteksi yang bekerja pada jaringan bekerja dengan 

baik atau tidak. Hasil dari analisis ini memperlihatkan kondisi dari relay-relay 

yang terpasang serta waktu kerja relay, apakah relay bekerja secara normal atau 

tidak.  

Kata kunci : Relay OCR, Relay GFR, Recloser  
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