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INTISARI 

 

Peningkatan penggunaan energi setiap periodenya yang sejalan 

berkembangnya perekonomian dan industri, membuat kebutuhan akan energi 

semakin besar. Dengan demikian, penghematan energi listrik sangat perlu 

dilakukan agar meminimalisir penggunaan kebutuhan energi. Dengan intensitas 

konsumsi energi (IKE) awal di gedung D Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sebesar 291,45 kWh/m2 pertahun, atau dapat dikatakan boros dari target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 240 kWh/m2 pertahun, juga intensitas kuat penerangan 

terukur di gedug D yang sudah tidak memenuhi standar rekomendasi SNI-036575-

2001, maka dari itu potensi penghematan energi dari sektor pencahayaan 

diharapkan dapat meminimalisir atau menekan kebutuhan penggunaan energi di 

gedung D. Dan diperoleh nilai IKE sekarang sebesar 265,84 kWh/m2 pertahun. 

Karenanya diperoleh penghematan energi dari sektor pencahayaan dengan 

mengganti beban lampu terpasang dengan lampu hemat energi dan high efficiency, 

yaitu sebesar 30089,136 kWh atau 8,95% pertahun. 

 

 

 

 


