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INTISARI 

 

Setiap tahunnya kebutuhan energi listrik selalu mengalami peningkatan. Hal 

ini dikarenakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat serta laju 

pertumbuhan penduduk yang kian tak terkendali. Peningkatan kebutuhan energi 

listrik tersebut berpengaruh terhadap beban yang terpakai setiap tahunnya pada 

gardu induk dan kemampuan suatu transformator dalam melayani bebannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan beban yang terjadi setiap 

tahunnya selama kurun waktu 15 tahun kedepan pada transformator V dan VI di 

Gardu Induk Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi PLN dalam melakukan penambahan transformator 

maupun perencanaan pembangunan gardu induk baru. Analisis prakiraan 

pembebanan transformator pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear 

berganda. Hasil yang didapatkan adalah Transformator V 30 MVA pada tahun 2027 

akan mengalami overload dengan nilai pembebanan sebesar 31 MW (103%), 

sedangkan pada Transformator VI 60 MVA akan mengalami overload pada tahun 

2031 dengan nilai pembebanan sebesar 62,4 MW (104%). 

 

Kata kunci: Gardu induk, transformator, prakiraan, regresi linear berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


