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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketersedian sumber energi listrik pada masa sekarang merupakan suatu hal 

yang sangat dibutuhkan. Bukan hanya oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi juga 

energi listrik merupakan aspek penting dalam menunjang pembangunan di suatu 

daerah. Setiap tahunnya kebutuhan akan energi listrik selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat serta 

laju pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali. Badan Pusat Satistik 

(BPS) Republik Indonesia pada tahun 2013 mempublikasikan data proyeksi 

penduduk Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Hasilnya yaitu 

selama dua puluh lima tahun mendatang jumlah penduduk di Indonesia akan terus 

mengalami peningkatan dari yang semula sebanyak 238,5 juta jiwa (2010) menjadi 

305,6 juta jiwa (2035). 

Dari data tersebut Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu melakukan 

pengembangan sistem tenaga listrik guna ketersedian listrik untuk jangka panjang. 

Sistem tenaga listrik yang harus dilakukan pengembangnnya antara lain adalah 

ketersediaan pusat-pusat pembangkit tenaga listrik dan saluran transmisi serta 

saluran distribusi tenaga listrik. 
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Gardu induk sebagai salah satu komponen sistem tenaga listrik berperan 

penting dalam penyaluran tenaga listrik kepada konsumen. Dengan terus 

meningkatnya kebutuhan akan energi listrik maka akan membuat semakin 

meningkat pula beban yang akan ditanggung oleh suatu gardu induk. Bila hal ini 

terus saja di abaikan bukan tidak mungkin suatu gardu induk akan mengalami 

overload dikarenakan jumlah beban sudah melewati jumlah kapasitas gardu induk 

tersebut. Maka, untuk meningkatkan kontinyuitas pelayanan gardu induk perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengembangan gardu induk. 

Pada penelitian mengenai pengembangan gardu induk tersebut dilakukan 

dengan cara melakukan prakiraan beban puncak pada transformator yang berada di 

gardu induk. Hal ini bertujuan agar gardu induk tersebut dapat melayani konsumen 

pada masa mendatang tanpa terjadi overload dengan cara menambah kapasitas 

transformator maupun dengan cara melakukan pembangunan gardu induk baru. 

Dengan demikian maka akan terjadi kontinyuitas pelayanan yang baik oleh 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada konsumennya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Berapa besar jumlah pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Kota 

Banjarbaru, serta pertumbuhan beban di Gardu Induk Cempaka setiap 

tahunnya. 

2. Bagaimana kemampuan transformator di Gardu Induk Cempaka terhadap 

pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terjadi setiap tahunnya. 



	 3	

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat sasaran dan ruang lingkupnya tidak terlalu luas, 

maka penelitian difokuskan pada kemampuan transformator V dan VI pada Gardu 

Induk Cempaka, Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk melayani konsumen dalam 

jangka waktu 15 tahun ke depan. Dimana transformator V dan transformator VI 

merupakan transformator yang digunakan untuk melayani beban di Kota 

Banjarbaru saja. Untuk mengetahui kemampuan transformator dalam kurun waktu 

15 tahun ke depan maka dilakukan prakiraan beban puncak menggunakan metode 

regresi linier berganda. Penelitian ini dibatasi pada data penggunaan beban puncak 

di Gardu Induk Cempaka dari tahun 2012-2016 serta data jumlah penduduk dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Banjarbaru yang bersumber dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Mengetahui serta menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk dan 

ekonomi terhadap kemampuan transformator Gardu Induk Cempaka. 

2. Mengetahui batas kemampuan Transformator di Gardu Induk Cempaka 

agar terjadi kontinyuitas pelayanan yang baik. 

 

 

 

 



	 4	

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan adapun beberapa manfaat yang diharapkan, 

antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama berkuliah secara 

langsung. 

2. Bagi PLN 

Hasil penelitian ini dapat digunakan Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) sebagai masukan untuk mengevaluasi kemampuan Gardu Induk 

Cempaka di Banjarbaru Kalimantan Selatan selama 15 tahun ke depan. 

 


