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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pada bab IV, maka didapatlah 

beberapa kesimpulan mengenai penelitian tersebut: 

• Jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru meningkat 

sebesar 3% setiap tahunnya dan dalam kurun waktu 15 tahun kedepan 

yaitu pada tahun 2031 jumlahnya akan mencapai 367 ribu jiwa. 

• Jumlah pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Kota Banjarbaru meningkat sebesar 6,5% setiap tahunnya 

dan dalam kurun waktu 15 tahun kedepan yaitu pada tahun 2031 

jumlahnya akan mencapai 122.578 juta rupiah. 

• Pada Transformator V sudah terjadi beban berat sejak tahun 2012-

2013. Kemudian pada akhir 2013 dilakukan penambahan 

transformator baru (Transformator VI) sehingga pada tahun 2014 

transformator V mencapai batas minimal standar optimal sebesar 23,2 

MW (77,3%) dan mencapai batas maksimal standar optimal pada 

tahun 2018 sebesar 23,4 MW (78%). Pada tahun 2027 transformator 

V sudah tidak bisa melayani beban dikarenakan pembebanan sudah 

melebihi batas kapasitas transformator yaitu sebesar 31 MW 

(103,3%). 
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• Pada transformator VI pembebanan dikategorikan sebagai beban 

ringan dari tahun 2012-2019, kemudian pada tahun 2020 

transformator VI mencapai batas minimal standar optimal sebesar 36 

MW (60%) dan mencapai batas maksimal standar optimalnya pada 

tahun 2025 dengan beban sebesar 78,7% (47,2%). Pada tahun 2031 

transformator VI sudah tidak mampu melayani beban dikarenakan 

pembebanannya sudah melewati batas kapasitas transformator VI 

yaitu sebesar 62,4 MW (104%). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kemampuan 

transformator V dan VI di Gardu Induk Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 

maka dapat disampaikan beberapa saran, diantaranya: 

• Bagi pihak PLN sebaiknya melakukan perencanaan untuk mengambil 

tindakan kedepannya terkait pembebanan transformator tersebut 

dilakukan ketika transformator telah mencapai batas maksimal 

standar optimal pembebanan dari suatu transformator.  

• Pada transformator V di tahun 2027 beban sudah melebihi kapasitas 

transformator, alangkah baiknya bagi pihak yang bersangkutan telah 

melakukan penambahan transformator baru ataupun membagi 

bebannya ke transformator VI sebelum mencapai tahun 2027 agar 

kontinyuitas pelayanannya tetap berjalan. 
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• Pada transformator VI di tahun 2031 beban sudah melebihi kapasitas 

transformator, ada baiknya sebelum mencapai tahun 2031 pihak PLN 

telah melakukan penambahan transformator baru di Gardu Induk 

Cempaka atau dapat membangun Gardu Induk baru untuk melayani 

beban di Kota Banjarbaru. 


