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GANGGUAN	TRAFO	TENAGA	GARDU	INDUK	150	JERANJANG	2012-2017	
	

	
GI	JERANJANG	150	TRAFO	1	20	KV	
	
No		

Kejadian		 Jenis	Gangguan		 Annaunciaror	 Rele	
Proteksi	
&indikasi		

Beban		
		

Penormalan		 Keeran
gan		

Tanggal		 Jam		 KV	 A	 MW	 MVAR	 Tanggal		 Jam		

1	 24/03/2012	 13.28	 Over	Voltage		
(OV)	

	 -PMT	tidak	
mau	trip		

150		 157	 9,66	 14,5	 24/03/2012	 16.30	 Gangguan	
terjadi	
bersamaan	
dengan	
gangguan	di	
pht	150	KV	
paok	
motong		
	

2	 09/07/2014	 14.05	 PMT	incoming	
Trafo	1	trip		

REF	150/20	 REF	150/20	 150	 148	 8,68	 13,2	 09/07/2014	 14.05	 Pisau	PMT	
Incoming	
hubung	
singkat	
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dengan	plat	
pengaman	
PMT	
incoming		
	
	

3	 12/03/2015	 19.52	 Over	Load		
(	OL)		

-PMT	150	KV	
trip	
-	PMT	20	KV	
trip		

	 150	 139	 9,71	 14,3	 12/03/2015	 20.15	 Maneuver	
pararel	
jranjnag	1	
dan	jrnagang	
3	

	
4	

25/05/2016	 03.30	 Short	Circuit	
Fedder	(SCP)	

-OCR	EF	trip		
-UVR	alarm	
-AVR	rele		
blocked	
-20	KV		OC/EF	
oprating		

-PMT	20	kV	
trip		
_PMT	feeder	
close		

150	 -	 -	 13	 25/05/2016	 12.50	 Gangguan		
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GI	JERANJANG	150	TRAFO	2	20	KV	
	
No		

Kejadian		 Jenis	Gangguan		 Annaunciaror	 Rele	
Proteksi	
&indikasi		

Beban		
		

Penormalan		 Keeran
gan		

Tanggal		 Jam		 KV	 A	 MW	 MVAR	 Tanggal		 Jam		

1	 05/06/2013	 06.28	 Short	Circuit	
(SC)		

-AVR	alrm	
-20	KV	OC/EF	
Operating		
-20KV	AC/DC	
failer		
-AVR	rela	Block		

-PMT	20	KV	
inc	tidak	
mau	trifp		

150		 -	 -	 12,5	 05/06/2013	 20.35	 VT_ES	
busbar	
terbakar,	
terdafat	
flash	over	
pada	kabel	
ground	
fleksibel	
dengan	
jumperan	ke	
VT	Busbar	
	
	

2	 25/08/2015	 05.30	 PMT20	KV	
incoming	trafo	
2		trip		

REF	150/20	 -MVAJ	,	
MVTT,	
MFAC	

150	 146	 8,96	 14,5	 25/08/2015	 08.50	 Signal	trip	
dari	feeder	
tanjung	
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karang	02		
	
	

3	 10/09/2016	
	

04.57	 	PMT	20KV	
incoming	trafo	
2	trifp	

	Buy	incoming	
trafo	2	
OCR	time	delay	

-OCR	time	
delyey	fase	B	
-	Eart	fault	
star	

150	 139	 9,71	 14,3	 12/03/2015	 20.15	 Maneuver	
pararel	
jranjnag	1	
dan	jrnagang	
3	
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