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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tugas akhir yang saya lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Dari hasil pengukuran dan perhitungan gedung F Fakultas Teknik pada 

setiap gedung (F1,F3dan F4) faktor daya yang dihasil bagus yaitu 

mencapai 0.95  

2. Dari hasil pengukuran dan perhitungan gedung F Fakultas Teknik pada 

setiap gedung (F1,F3dan F4) drop tegangan yang dihasilkan sudah 

bagus yaitu tidak lebih dari 5% 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dalam pemasangan kapasitor harus 

dipasang di setiap gedung Karena dalam pembagian daya reaktif tepat. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dan 

menambahkan beberapa metode lain yang lebih baik dari metode yang 

digunakan diatas. 


