
    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : JANUARI 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

2016-01-
10 

19:33:00 
2016-01-

10 
20:29:00 

OCR GFR Phasa S 
T >> 

204 6156.74 
BERSAMAAN 

PETIR 

Hujan Lebat 
disertai 

Petir 
84 

2016-01-
13 

14:26:00 
2016-01-

13 
14:44:00 OCR Phasa R S T 246 7605.39 

RANTING 
POHON JATI 

MENGENAI JTM 

Hujan 
Gerimis 

152 

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

2016-01-
10 

19:44:00 
2016-01-

10 
20:54:00 

OCR GFR Phasa R 
>> 

286 8757.82 
BERSAMAAN 

PETIR 

Hujan Lebat 
disertai 

Petir 
329 

                    

                    

7 PEDAN 4 

2016-01-
10 

05:16:00 01/10/16 06:08:00 OCR GFR Phasa T 280 8491.65 
GSW PUTUS DI 

PDN04-70 
Hujan Lebat 166 

2016-01-
10 

06:08:00 01/10/16 07:31:00 OCR GFR Phasa T 12 363.93 
ARRESTER 

TERBAKAR DI 
PDN4-71 

Hujan 
Gerimis 

166 

                    

8 PEDAN 5 

2016-01-
17 

14:23:00 
2016-01-

17 
17:05:00 

OCR GFR Phasa S 
T 

113 3443.62 

POHON BAMBU 
MENIMPA 

JARINGAN DI 
POLE PDN05-82 

Cerah 
Normal 

274 

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7 
2016-01-

10 
19:51:00 

2016-01-
10 

21:43:00 
OCR GFR Phasa T 

>> High Set 2 
48 1462.78 

BERSAMAAN 
PETIR 

Hujan Lebat 
disertai 

Petir 
68 



2016-01-
11 

13:21:00 
2016-01-

11 
13:50:00 

OCR Phasa R S T 
>> High Set 1 

42 1267.56 
BERSAMAAN 

DENGAN PETIR 

Hujan Lebat 
disertai 

Petir 
80 

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 

                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : FEBRUARI 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

2/2/2016 14:36:00 2/2/2016 15:30:00 OCR GFR Ph R S 185 5556.08 
hewan tupai di 

K1-53/12 
PHASA R 

Mendung 329 

                    

                    

5 PEDAN 2 

2016-02-
08 

06:53:00 
2016-02-

08 
07:44:00 OCR GFR Ph S T  114 3474.1 

BRG DARA 
MNYBKN 

NETRAL PUTUS 
DI K4-17-18 

Cerah  68 

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7 
2016-02-

20 
00:31:00 

2016-02-
20 

04:21:00 
OCR GFR Phasa R 

>> High Set 2 
45 1364.73 

kabel power 
gosong 

Mendung 80 



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 

                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : MARET 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

3/3/2016 15:38:00 3/3/2016 16:50:00 OCR GFR Ph R S 185 5556.08 

burung dara 
menyambar 
di K1-53/12 

PHASA R 

Mendung 329 

                    

                    

5 PEDAN 2 

10/3/2016 7:57:00 10/3/2016 8:44:00 OCR GFR Ph S T  114 3474.1 
HEWAN 

TUPAI DI K4-
17-18 

Cerah  68 

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7 23/3/2016 6:31:00 23/3/2016 8:38:00 
OCR GFR Phasa R 

>> High Set 2 
45 1364.73 

POHON 
NANGKA 

MENIMPA 
JTM 

Mendung 80 



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 

                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : APRIL 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

5/4/2016 15:17:00 5/4/2016 16:55:00 OCR GFR Ph R S 185 5556.08 

BURUNG 
DARA 

MENYAMBAR 
JTM 

Mendung 329 

                    

                    

5 PEDAN 2 

8/4/2016 7:53:00 8/4/2016 9:15:00 OCR GFR Ph S T  114 3474.1 
BRG DARA 

MENYAMBAR 
JTM 

Cerah  68 

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7 12/4/2016 4:31:00 12/4/2016 7:40:00 
OCR GFR Phasa R 

>> High Set 2 
45 1364.73 

PENGHANTAR 
NETRAL 
PUTUS 

Mendung 80 



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 

                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : MEI 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

4/5/2016 16:26:00 4/5/2016 16:58:00 OCR GFR Ph R S 185 5556.08 

RANTING 
POHON 
BAMBU 

MENGENAI 
JTM di K1-

53/12 PHASA 
R 

Hujan 
Lebat 

329 

                    

                    

5 PEDAN 2 7/5/2016 7:23:00 7/5/2016 8:44:00 OCR GFR Ph S T  114 3474.1 

BURUNG 
DARA 

MENYAMBAR 
JTM 

Mendung 68 



                    

                    

6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    



11 PEDAN 7 

10/5/2016 5:31:00 10/5/2016 8:21:00 
OCR GFR Phasa R 

>> High Set 2 
45 1364.73 

POHON 
BAMBU 

MENIMPA 
JARINGAN 

Hujan 
Lebat 

80 

                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 TRAFO 2 
60 

MVA 
BUS SECTION / 

KOPEL 

                    

                    

                    



16 PEDAN 7 

                    

                    

                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : JUNI 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 
                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : JULI 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

06 Juli 
2016 

18:03 
06 
Juli 

2016 
18:31 OCR Phasa R S T 118 3648.11 

SAMBUNGAN 
JUMPER 

PUTUS DI K1-
67/4 

4 152 

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 
                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : AGUSTUS 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

22 Agustus 2016 9:22 22 Agustus 2016 9:48 OCR/GFR Ph S 0 5190,95 

Burung 
Dara 

Mengenai 
Jaringan 
Di K1-
161-82 

cerah  76 

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    



11 PEDAN 7 

                    

                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7                     



                    

                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : SEPTEMBER 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 
                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : OKTOBER 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN 

PADAM 
PENYEBAB CUACA 

JUMLAH 
PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

31 Oktober 2016 3:56 31 Oktober 2016 4:47 OCR Ph S T     SUSPENSI PECAH DI KL-17-17   152 

31 Oktober 2016 4:47 31 Oktober 2016 5:15 GFR High Set 1     SUSPENSI PECAH DI KL-17-17   152 

                    



6 PEDAN 3 

4 Oktober 2016 18:26 4 Oktober 2016 19:21 OCR Ph T     
GANGGUAN TIDAK 

DIKETEMUKAN 
  76 

10 Oktober 2016 11:06 10 Oktober 2016 11:32 OCR Ph R S T      
BURUNG BIKIN SUSPENSION 

K1-161-107 RUSAK 
  116 

16 Oktober 2016 17:07 16 Oktober 2016 18:07 GFR High Set 2     
ARESTER RUSAK DI K1-161-

75 
  80 

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN 

PADAM 
PENYEBAB CUACA 

JUMLAH 
PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

4 Oktober 2016 17:54 4 Oktober 2016 22:52 OCR GFR     
KONDUKTOR PUTUS DI PDN 

06-45 
  274 

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 

TRAFO 

PENYULANG 

GANGGUAN NORMAL 
RELE KERJA / 

ANNOUNCIATOR 

BEBAN 

PADAM 
PENYEBAB CUACA 

JUMLAH 
PELANGGAN 

TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 
2 

60 
MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 

                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : November 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

15-
Nov-

16 
21:37 

15-
Nov-

16 
23:41 OCR GFR Phasa S 75 2274.55 

GANGGUAN 
TIDAK 

DIKETEMUKAN 
CERAH 80 

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 
                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 



    LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV   

    GARDU INDUK 150 kV PEDAN.   

    BULAN  : Desember 2016   

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

1 

    

PS 2 

                    

                    

                    

2 BUSECTION 

                    

                    

                    

3 PS 1 

                    

                    

                    

4 PEDAN 1 

                    

                    

                    

5 PEDAN 2 

                    

                    

                    



6 PEDAN 3 

                    

                    

                    

7 PEDAN 4 

                    

                    

                    

8 PEDAN 5 

                    

                    

                    

                  

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

9 

    

INCOMING 
TRAFO 1 

                    

                    

                    

10 PEDAN 6 

                    

                    

                    

11 PEDAN 7                     



                    

                    

12 CADANGAN 

                    

                    

                    

13 CADANGAN 

                    

                    

                    

14 
BUSBAR            

VT PANEL 
INTERFACE 

                    

                    

                    

   

 

          

LAPORAN GANGGUAN PENYULANG 20 KV           

NO 
TRAFO 

PENYULANG 
GANGGUAN NORMAL 

RELE KERJA / 
ANNOUNCIATOR 

BEBAN 
PADAM 

PENYEBAB CUACA 
JUMLAH 

PELANGGAN 
TERGANGGU  NOMOR MVA TGL JAM TGL JAM AMP MW 

15 

TRAFO 2 
60 

MVA 

BUS SECTION / 
KOPEL 

                    

                    

                    

16 PEDAN 7 
                    

                    



                    

17 PEDAN 8 

                    

                    

                    

18 
INCOMING 
TRAFO 2 

                    

                    

                    

19 PEDAN 9 

                    

                    

                    

20 
BBVT + ES    

BUS VT 

                    

                    

                    

21 PEDAN 10 

                    

                    

                    

 


