
Lampiran I 

Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 



Lampiran II 

Monitoring Energi Harian PLTH Bayu Baru 

 

 

 

HARI / TANGGAL  : JUMAT/ 02 MEI 2014

KETERANGAN

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC

1  08:00 131 14,15 9,28 0 0 0 51,4 9,87 2,06 51,4 6,19 1,31 51,4 6,00 1,12

2  09:00 153 11,74 9,00 0 0 0 52,2 9,18 11,43 52,2 6,25 1,1 52,2 6,53 1,31

3  10:00 155 11,36 8,84 0 0 0 52,8 8,75 11,78 52,8 7,15 1,25 52,8 6,01 1,32

4  11:00 155 11,83 8,63 0 0 0 53,7 9,51 1,85 52,7 9,14 1,12 53,7 6,01 1,31

5  12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6  13:00 154 11,48 8,72 0 0 0 57,6 9,3 1,89 57,6 8,77 1,86 57,6 7,07 1,44

7  14:00 151 11,59 8,53 0 0 0 57,6 9,43 1,86 57 7,8 1,62 57 9,19 1,48

8  15:00 130 15,83 9,88 0 0 0 54 9 1,81 54 8,29 1,97 54 6,84 1,46

9  16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10  17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11  18:00 120 12,87 8,26 0 0 0 49 9,42 1,92 49 10,20 2,64 49 5,95 1,16

12  19:00 119 13,28 8,41 0 0 0 49 11,24 2,41 49 9,51 2,50 49 5,75 1,20

13  20:00 119 14,10 8,71 0 0 0 49 11,12 2,09 49 8,35 2,25 49 5,78 1,13

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR

HARI / TANGGAL : AHAD / 18 MEI 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC G.I G.II G.III

1  08:00 122 12,47 6,17 0 0 0 49,5 6,35 1,38 49,5 18,72 3,70 49,5 12,64 2,18 21 32 36

2  09:00 127 11,31 5,79 0 0 0 50,3 6,14 1,37 50,3 15,72 3,22 50,3 14,39 2,28 22 31 33

3  10:00 128 11,97 6,11 0 0 0 51,4 8,94 2,55 51,4 15,55 3,06 50,4 13,31 1,27 30 32 26

4  11:00 29 11,81 5,93 0 0 0 50,9 5,10 1,24 50,9 20,11 4,14 50,9 18,46 2,10 30 30 36

5  12:00 131 10,48 5,53 0 0 0 51,5 5,36 1,23 51,5 18,24 3,60 51,5 17,21 3,16 40 28 29

6  13:00 132 10,83 5,67 0 0 0 51,9 5,48 1,28 51,9 17,36 3,02 51,9 17,32 3,22 38 27 29

7  14:00 133 11,30 6,02 0 0 0 51,4 5,07 0,95 51,4 15,81 3,05 51,4 17,62 3,16 34 26 27

8  15:00 1334 9,77 5,22 0 0 0 51,2 10,17 1,18 51,2 15,74 3,05 51,2 17,77 3,36 30 24 28

9  16:00 123 12,93 6,23 0 0 0 49,2 9,34 1,68 49,2 17,42 2,97 49,2 18,56 3,44 13 10 11

10  17:00 121 11,86 5,76 0 0 0 48,1 6,56 1,00 48,1 22,59 3,98 48,1 17,47 3,31 0 0 0

11  18:00 120 12,86 5,81 0 0 0 48 11,53 1,98 48 19,59 3,62 48 15,07 2,07 0 0 0

12  19:00 20 11,96 5,87 0 0 0 48,2 6,32 1,01 48,2 18,28 2,65 48,2 15,12 2,41 0 0 0

13  20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR IPV 

HARI / TANGGAL : SABTU / 20 SEPTEMBER 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC G.I G.II G.III V DC I DC I AC

1  08:00 184 16,76 10,15 0 0 0 47,5 12,28 4,12 47,5 8,02 1,93 47,5 8,39 2,29 17,2 24,2 20 20,1 0 0 0

2  09:00 130 16,45 10,14 0 0 0 48,8 11,67 2,72 48,8 8,03 1,93 48,8 8,03 2,57 15,7 22,2 20 46,6 0 0 0

3  10:00 138,9 17,80 10,65 0 0 0 49,7 11,96 2,89 45,7 9,41 2,31 49,7 8,13 2,43 29,5 47,2 42 50,5 0 0

4  11:00 157,7 17,77 10,95 0 0 0 50,1 12,16 3,96 50,1 11,85 1,44 50,1 8,86 2,08 37 58,9 50 57,6 0 0 0

5  12:00 125 17,70 10,24 0 0 0 49,8 17,35 33,98 49 11,12 1,47 49 9,08 2,35 21 30 27 23,8 0 0 0

6  13:00 132,4 15,59 10,28 0 0 0 48,9 18,41 4,2 48,9 11,25 2,54 48,9 10,02 3,14 18,1 25,8 23 19,3 0 0 0

7  14:00 138, 16,19 10,45 0 0 0 49,5 13,68 3,03 49,5 11,22 2,53 49,5 10,26 2,78 14,6 20,9 19 16,1 0 0 0

8  15:00 125 18,01 10,56 0 0 0 48,9 13,90 3,01 48,9 13,62 2,46 48,9 10,56 2,80 15,9 21,8 18 10,2 0 0 0

9  16:00 123,4 17,84 10,04 0 0 0 47,3 11,40 2,48 47,3 18,19 4,21 47,3 8,78 2,36 5,2 7,4 4 5,6 0 0 0

10  17:00 123,2 18,03 10,45 0 0 0 47 11,73 2,43 47 14,63 5,25 47 10,21 2,84 2,8 4,1 2 3,4 0 0 0

11  18:00 122,3 18,70 10,56 0 0 0 46,5 12,42 2,77 46,5 18,88 4,52 46,5 10,22 2,84 0 0 0 0 0 0 0

12  19:00 122,6 13,64 8,80 0 0 0 46,5 12,68 2,73 46,5 17,44 4,05 46,5 9,96 2,77 0 0 0 0 0 0 0

13  20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V DC 240V
NO JAM

INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR I PV KKP
 I PV 120V



 

 

 

HARI / TANGGAL : SELASA / 30 DESEMBER 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC G.I G.II G.III G. BARAT G. TIMUR

1  08:00 126,1 14,09 9,22 0 0 0 45,5 13,76 3,22 45,5 14,22 3,05 45,5 10,12 2,70 23,2 31,9 24 26,4 238 230

2  09:00 127 13,7 8,4 127 11,1 5,3 47,8 13,7 2,8 47,8 12,8 2,7 47,8 9,9 2,4 33 46 36 43,5 233 234

3  10:00 128,9 12,89 8,85 126,4 10,84 5,05 48,8 18,77 4,17 48,8 16,81 3,91 48,8 9,31 2,81 37,2 53,4 49 50 249 239

4  11:00 129,3 12,58 8,87 126,6 11,54 5,78 47,8 16,86 3,62 47,8 14,46 3,39 47,8 9,86 2,76 38,6 51,8 47 30 249 244

5  12:00 126,9 14,12 8,51 124,2 11,56 5,57 48 13,88 2,86 48 18,34 4,02 48 8,51 2,53 30,8 40 39 38,5 256 245

6  13:00 129,8 13,05 8,49 12,28 12,78 5,92 48,2 10,73 3,55 48,7 13,61 3,56 48,2 8,64 2,61 35,5 48,2 45 48,2 263 251

7  14:00 125,4 12,99 8,6 127,4 11,6 5,2 47,5 13,8 2,4 47,5 14,5 3,1 47,5 8,6 2,01 20,8 28,7 27 22,5 268 246

8  15:00 122,8 14,87 9,49 120,2 13,13 5,80 47,7 13,9 2,8 47,7 14,5 4,6 47,9 9,2 2,5 19 24,8 25 20,4 258 246

9  16:00 121,5 14,11 8,90 118,9 10,90 5,04 47,4 12,98 2,92 47,4 13,60 3,66 47,4 7,82 2,32 12,5 17,7 17 11,9 257 241

10  17:00 121 13,1 8,7 11,4 3,2 0 46,1 9,2 2,1 46,1 20 4,4 46,1 6 1,6 3 4 6 42 0 0

11  18:00 120 14,8 9,2 0 0 0 45,2 10,1 2,15 45,2 22,2 4,75 45,2 5,6 1,2 0 0 0 0 0 0

12  19:00 119 13,7 8,9 0 0 0 44,1 10,9 2,5 44,1 17,8 3,6 44,1 5,4 1,5 0 0 0 0 0 0

13  20:00 119 19,1 8,6 0 0 0 43,3 9,7 2,8 43,8 15,6 3,1 43,8 5,5 1,4 0 0 0 0 0 0

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR I PV KKP

 I PV 120V
V DC 240V

HARI / TANGGAL : SABTU / 10 MEI 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC

1  08:00 121 13,6 8,40 0 0 0 51,2 9,75 1,40 51,2 10,42 3,35 51,2 5,97 1,26 26.24.13

2  09:00 128 12,54 8,29 0 0 0 51,5 9,60 1,98 51,5 11,32 2,95 51,5 5,73 1,14 28.27.18

3  10:00 130 12,38 8,19 0 0 0 52,3 9,46 1,94 52,3 12,38 3,14 52,3 4,85 0,92 26.26.36

4  11:00 133 12,58 8,52 0 0 0 53,1 9,72 2,01 53,1 12,34 3,20 53,1 6,16 1,23 24.24.25

5  12:00 154 13,37 8,87 0 0 0 55,1 9,77 2,12 55,1 12,37 2,88 55,1 6,36 1,56 22.22.34

6  13:00 125 11,10 8,52 0 0 0 56,2 8,70 1,56 56,2 12,86 2,86 56,2 6,01 1,20 16.16.32

7  14:00 153 11,38 8,47 0 0 0 56,2 9,31 1,44 56,2 12,53 3,22 56,2 6,73 1,30 14.14.24

8  15:00 146 14,21 9,87 0 0 0 56,8 6,48 1,64 56,8 12,24 2,29 56,8 6,20 1,05 12.12.20

9  16:00 125 13 8,32 0 0 0 54,2 8,86 1,87 54,2 10,51 2,57 54,2 6,74 1,25 11.11.16

10  17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11  18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12  19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13  20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR

KETERANGAN

HARI / TANGGAL : KAMIS / 15 MEI 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC

1  08:00 127,4 12,7 6 0 0 0 50,2 11,5 2,3 50,2 12,2 2,63 50,2 8,42 1,53 22.21.24

2  09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3  10:00 131,5 10,1 5,3 0 0 0 50,4 13,7 1,92 50,4 20,2 2,97 50,4 15,12 2,50 28.26.30

4  11:00 137 10,45 5,9 0 0 0 50,5 22,2 2,7 50,5 15,2 3 50,5 14,9 4,3 28.28.39

5  12:00 149 11,4 6 0 0 0 51,2 11,7 2,4 51,2 14,8 2,8 51,2 15,8 2,6 24.21.32

6  13:00 146 15,17 10,38 0 0 0 51,2 14,3 2,6 51,2 18,2 3,7 51,2 15,7 2,7 26.24.34

7  14:00 128 17,4 9,9 0 0 0 51,6 14,3 2,7 51,6 16,9 2,9 51,6 15,5 3,4 25.25.35

8  15:00 119 20,13 10,48 0 0 0 47,7 18,08 3,28 47,7 21,8 4,82 47,7 18,2 3,27 0

9  16:00 0 0 0 0 0 0 47,3 20,7 3,7 47,3 21,4 3,9 47,3 20,8 3,8 0

10  17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11  18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12  19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13  20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR

KETERANGAN



 

 

HARI / TANGGAL : SABTU / 17 MEI 2014

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC

1  08:00 0 0 0 0 0 0 47,9 11,40 2,22 47,9 12,94 1,51 47,9 6,14 1,18 0,89.15.1

2  09:00 0 0 0 0 0 0 48,7 11,78 2,55 48,7 12,91 1,55 48,7 6,38 1,15 0,7.22.0,7

3  10:00 0 0 0 0 0 0 48,3 11,06 1,15 48,3 11,02 2,41 48,3 6,45 2,08 0,8.19,4.0,8

4  11:00 126,6 6,41 5,23 0 0 0 50,1 9,05 2,45 50,1 10,63 2,37 50,1 11 2,45 25.22.26

5  12:00 130,2 12,75 6,23 0 0 0 50,7 6,52 2,40 50,7 10,21 2,32 50,7 12,63 1,59 30.28.42

6  13:00 120,9 12,31 6,10 0 0 0 51,2 6,32 2,31 51,2 10,30 2,46 51,2 11,28 1,35 22.20.27

7  14:00 127,3 9,50 5,41 0 0 0 50,9 5,74 2,63 50,9 5,77 2,59 50,9 11,53 1,39 30.26.33

8  15:00 124 9,59 5,17 0 0 0 50,1 5,31 2,33 50,1 10,49 2,32 50,1 10,55 1,28 10.9.11

9  16:00 123 10,10 5,24 0 0 0 50,1 5,21 2,20 50,1 12,13 2,80 50,1 10,03 1,33 7.6.6

10  17:00 128,8 10 6,17 0 0 0 48,5 4,56 2,61 48,5 14,25 3,35 48,5 11,66 1,3 0,78.0,78.0,78

11  18:00 120,8 9,83 5,24 0 0 0 48,4 4,86 3,13 48,4 13,38 2,53 48,4 11,43 1,2 0

12  19:00 120,4 11,29 5,73 0 0 0 48,3 4,91 2,60 48,3 11,91 2,72 48,3 11,72 1,17 0

13  20:00 120,2 10,93 5,22 0 0 0 48,2 5,42 2,66 48,2 10,32 2,45 48,2 12,41 1,17 0

NO JAM
INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR

KETERANGAN

HARI / TANGGAL : SELASA / 13 FEBUARI 2015

V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC V DC I DC I AC G.I G.II G.III V DC I DC I AC

1  08:00 124,8 9,68 8,97 0 0 0 46,9 13,25 3,05 46,9 6,68 1,43 46,9 6,9 1,31 19 17,9 22,4 13,33 0 0 0

2  09:00 127,6 11,4 8,2 0 0 0 50,2 12,1 3,1 50,2 10 2,4 50,2 7,2 1,6 26,6 34 34 27,1 231,4 3,7 2,1

3  10:00 131,7 12,7 8,3 128,4 10,6 5,5 50,8 12 3,1 50,8 11,5 2,8 50,8 7,7 1,9 22,9 33,6 34 45,1 245,9 2 0,8

4  11:00 130,9 13 8,8 128 11,4 6 51,2 12 2,9 51,2 11,3 2,8 51,2 8,8 1,6 26,7 41,8 38 51,9 245,6 2 0,8

5  12:00 133,5 13,7 8,2 170,4 13,2 6,8 51,8 17,2 4,4 51,8 11,6 2,6 51,8 8,4 2,5 26 40,4 36 52 248 2 0,8

6  13:00 126 14 8,8 123,1 10,7 6,1 31,6 12 3 51,6 11,5 2,8 51,6 8 2,5 20,5 28,9 28 26,7 242 2,1 0,8

7  14:00 134,6 11,4 8,1 131,5 10,6 5,5 33,4 12,1 3 53,4 11,1 2,6 53,4 8,4 2,2 22,4 35,4 32 47,4 246,4 2,1 0,8

8  15:00 125,2 12,6 8,5 0 0 0 50,2 11,5 2,8 50,5 11 2,5 50,5 8 2,1 13,8 17,8 18 13,6 236 2,1 0,8

9  16:00 123,6 12,7 8,5 0 0 0 41,2 10,3 2,6 49,2 11,3 2,6 49,2 8,2 2,1 6,6 8,9 8 7 233 2,1 0,8

10  17:00 122,6 13,5 8,7 0 0 0 48,6 8,4 2,2 0 14,1 9,6 0 3,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0

11  18:00 121,7 13,1 8,6 0 0 0 48,6 13,5 3,4 0 10,8 2,8 0 3,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0

12  19:00 121 17,3 10,1 0 0 0 47,7 13,1 3,3 0 7,7 1,9 0 6,2 1,5 0 0 0 0 0 0 0

13  20:00 121,2 13,5 8,5 0 0 0 46,6 12,0 3,3 0 7,7 1,9 0 6,2 1,5 0 0 0 0 0 0 0

V DC 240V
NO JAM

INVERTER 120V BARAT INVERTER 120V TIMUR INVERTER 48V BARAT INVERTER 48V TENGAH INVERTER 48V TIMUR I PV KKP
 I PV 120V


