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LAMPIRAN 

 

A. Peta Kota Salatiga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1. Gambar peta kota salatiga 
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B. Denah Evakuasi RSUD Salatiga 

 

Lampiran 2. Gambar denah evakuasi RSUD Salatiga 
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C. Foto Kegiatan FGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Foto kegiatan FGD 
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D. Foto Kegiatan Observasi Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 4. Foto ground tank dan roof tank RSUD Salatiga 

 

 

 Lampiran 5. Foto ruang rawat anak tanpa sprinkle dan APAR 
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Lampiran 6. Foto ruang radiologi tanpa sprinkle dengan APAR 
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Lampiran 7. Foto laboratorium tanpa sprinkle dengan APAR 
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Lampiran 8. Foto ruang rekam medik tanpa sprinkle dan APAR 
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Lampiran 9. Foto ruang HCU tanpa sprinkle dan APAR 
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Lampiran 10. Foto ruang dapur instalasi gizi tanpa sprinkle 
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Lampiran 11. Foto luar pelataran rumah sakit 
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 Lampiran 12. Foto hydrant di luar pelataran rumah sakit 
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Lampiran 13. Foto kantin rumah sakit tanpa sprinkle dan APAR 

 

Lampiran 14. Foto area terbuka untuk titik kumpul 
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Lampiran 15. Foto IGD tanpa sprinkle dengan APAR 

 

 

E. SK - Direktur dan Buku P3B-RS Tahun 2007 Dan 

Rekaman Suara Hasil Wawancara Dengan Nara Sumber 

(terlampir dalam bentuk foto copy dan CD) 

 

 




