
LAMPIRAN 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor dan tahanan isolasi arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 1   

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
7 – 9 – 2015     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

 

Tabel Hasil Pengujian tahanan isolasi  

 

 

Komponen 
PHASA R (MΩ) 

PHASA S 

(MΩ) 
PHASA T (MΩ) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 78,5 213 274 

 

Tabel Hasil Pengujian arus bocor 

Komponen  

PHASA R 

(mA) 

PHASA S 

(mA) 

PHASA T 

(mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,14 0,03 0,025 

 

 

 

 

Komponen 

PHASA R (MΩ) PHASA S (MΩ) PHASA T (MΩ) 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box belakang 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box belakang 

Arah Joint 

Box Depan 

Arah Joint 

box belakang 

Kabel 3,5 3,3 3,9 5,1 5,1 8,6 



 

 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor dan tahanan isolasi arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 2   

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
7 – 9 – 2015     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

Tabel Hasil Pengujian tahanan isolasi 

 

 

Komponen 
PHASA R (MΩ) 

PHASA S 

(MΩ) 
PHASA T (MΩ) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 365 28,7 513 

 

Tabel Hasil Pengujian arus bocor 

Komponen  

PHASA R 

(mA) 

PHASA S 

(mA) 

PHASA T 

(mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,045 0,12 0,014 

 

 

 

 

Komponen 

PHASA R (MΩ) PHASA S (MΩ) PHASA T (MΩ) 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint 

Box Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Kabel 9 3,5 12,3 3,9 7,6 5,1 



 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor dan tahanan isolasi arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 3  

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
7 – 9 – 2015     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

 

Tabel Hasil Pengujian Tahanan Isolasi 

 

Komponen 
PHASA R (MΩ) 

PHASA S 

(MΩ) 
PHASA T (MΩ) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 592 361 525 

 

Tabel Hasil Pengujian arus bocor 

Komponen  

PHASA R 

(mA) 

PHASA S 

(mA) 

PHASA T 

(mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,01 0,16 0,012 

 

 

 

 

 

Komponen 

PHASA R (MΩ) PHASA S (MΩ) PHASA T (MΩ) 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint 

Box Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Kabel 11,4 9,2 7,5 8,8 5,8 11 



 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor dan tahanan isolasi arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 4  

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
7 – 9 – 2015     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

Tabel Hasil Pengujian Tahanan Isolasi 

 

Komponen 
PHASA R (MΩ) 

PHASA S 

(MΩ) 
PHASA T (MΩ) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 234 421 196 

 

Tabel Hasil Pengujian arus bocor 

Komponen  

PHASA R 

(mA) 

PHASA S 

(mA) 

PHASA T 

(mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,02 0,013 0,028 

 

 

 

 

 

 

Komponen 

PHASA R (MΩ) PHASA S (MΩ) PHASA T (MΩ) 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint Box 

Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Arah Joint 

Box Depan 

Arah Joint 

box Belakang 

Kabel NA 11,4 NA 7,5 NA 5,8 



 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 1 dan 2  

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
17 – 10 - 2017     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

 

Tabel Hasil pengujian arus bocor arrester dan kabel di joint box 1 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,38 0,39 0,16 

 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

kabel 0,28 0,36 0,3 

 

Tabel Hasil pengujian arus bocor arrester dan kabel di joint box 2 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,15 0,06 0,045 

 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Kabel 0,16 0,008 0,22 

 

 

 

 



 

  PT. PLN ( PERSERO )     

 APP SALATIGA      

 BASECAMP YOGYAKARTA     

       

       

Blanko Pengujian Arus bocor arrester dan kabel 

       

       

PEKERJAAN 
 

: Pemeliharaan SKTT Joint Box 3 dan 4  

LINE  

 
: Kentungan - Gejayan 2   

DILAKSANAKAN TGL 
 

: 
 
17 – 10 - 2017     

MERK KABEL 
 

: NKF    

MERK  / TYPE DC TEST 
 

:     

INJEKSI TEGANGAN  
 

: 1 kV    
 

 

Tabel Hasil pengujian arus bocor arrester dan kabel di joint box 3 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,52 0,72 0,34 

 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

kabel 0,18 0,14 0,22 

 

Tabel Hasil pengujian arus bocor arrester dan kabel di joint box 4 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

Arrester 0,064 0,18 0,012 

 

Komponen  
PHASA R (mA) PHASA S (mA) PHASA T (mA) 

Joint Box Joint Box Joint Box 

kabel 0,28 0,3 0,18 

 


