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LAMPIRAN 

 

1. Data hasil Uji Indeks Polarisasi Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 

150kV Tahun 2017 
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2. Data hasil Uji Tangen Delta Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 150kV 

Tahun 2017 
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3. Data hasil Uji Break Down Voltage Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 

150kV Tahun 2017 
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4. Data hasil Uji Indeks Polarisasi Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 

150kV Tahun 2019 
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5. Data hasil Tangen Delta Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 150kV 

Tahun 2019 
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6. Data hasil Break Down Voltage Transformator 2 Gardu Induk Kentungan 

150kV Tahun 2019 

 

 

 


